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STRUTTURE R30

porte esodo:

- maniglia UNI 179 se usate da >9 <25 persone

- maniglione UNI 1125 se >25 persone

- larghezza minima 90cm (80cm per locali < 9
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LEGENDA

percorso / uscita di emergenza

estintore portatile

percorso di uscita verso l'alto

percorso di uscita orizzontale

percorso di uscita verso il basso

idrante soprasuolo

muratura con caratteristiche REI

30

IRAI impianto di rilevazione incendi

e segnalazione allarme incendio

Funzioni :

A Rilevatore incendio

B Controllo e segnalazione

D Segnalazione manuale

L Alimentazione

C Allarme incendio

estintore carrellato

muratura con caratteristiche REI

60

illuminazione d'emergenzalux

pulsante di sgancio

A termini delle vigenti disposizioni di legge sui diritti d'autore, questo elaborato non potrà essere riprodotto senza l'autorizzazione del professionista
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